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Harmonogram przeglądów klimatyzatorów 

L.p. Lokalizacja klimatyzatora Data 
Klimakonw

ektor 

Klimatyzator 

j. zew. 

Klimatyzator 

j. wew. 

1. Budynek główny – parter - dawna dermatologia – gabinet lekarski (70).         

2. Budynek główny – parter - dawna dermatologia – gabinet lekarski (70).         

3. Budynek główny – parter – pomieszczenie na hollu głównym z zamrażarką kardiologii.         

4. Budynek główny – parter – rejestracja szpitalna (między windami).         

5. Budynek główny – parter – sala konferencyjna przy stołówce.         

6. Budynek główny – parter – neurologia – szacht elektryczny (85).         

7. Budynek główny – parter –neurologia – sekretariat (49). 

  
  

8. Budynek główny – I piętro – kardiologia – szacht elektryczny.         

9. Budynek główny – I piętro – kardiologia – pracownia ECHO (1175).         

10. Budynek główny – I piętro – kardiologia – gabinet kierownika kliniki (1120).         

11. Budynek główny – I piętro – pracownia USG naczyniowa (1047).         

12. Budynek główny – II piętro – endokrynologia – Gabinet prof.. - wejście przez pokój (2086) 

  
  

13. Budynek główny – II piętro – endokrynologia (2087) (dawniej Wieżowiec – piwnica endokrynologia).         

14. Budynek główny – II piętro – endokrynologia – pracownia klamry metabolicznej (2029).         

15. Budynek główny – II piętro – endokrynologia – intensywna terapia (2098).         

16. Budynek główny – III piętro – ambulatorium otolaryngologii (3055).         

17. Budynek główny – IV piętro techniczne – pomieszczenie UPS chirurgii dziecięcej.         

18. Budynek główny –  IV piętro techniczne – gabinet kierownika Kliniki Urologii (4056).         

19. Budynek główny – V piętro – chirurgia dziecięca – szacht elektryczny (4025).         

20. Budynek główny – V piętro – urologia – gabinet zabiegowy (4059).         

21. Łącznik wschodni – piwnica – patio – dyspozytornia         

22. Pawilon łóżkowy – piwnica – rozdzielnia elektryczna (0001).         

23. Pawilon łóżkowy – V piętro – rozdzielnia elektryczna – układ 1.         

24. Pawilon łóżkowy – V piętro – rozdzielnia elektryczna – układ 2.         

25. Diagnostyka A – parter – opisownia – pokój przy  byłym lądowisku (budynek D – p.35).         

26. Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – pomieszczenie techniczne (budynek D - p.38).         

27. Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – pokój badań (budynek D – p.37).         

28. Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – sterownia (budynek D – p.36).         

29. Diagnostyka A – parter – tomograf Philips – sterownia (budynek D – p.42).         
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  Harmonogram przeglądów klimatyzatorów 

L.p. Lokalizacja klimatyzatora Data 
Klimakonw

ektor 

Klimatyzator 

j. zew. 

Klimatyzator 

j. wew. 

30. Diagnostyka A – parter – tomograf Philips – pokój badań (budynek D – p.43). 

  
  

31. Diagnostyka A – parter – rejestracja Zakładu Radiologii (98). 

  
  

32. Diagnostyka A – parter – RTG-5 – sterownia (106b).         

33. Diagnostyka A – parter – RTG-6 – pomieszczenie techniczne – angiografia (107a).         

34. Diagnostyka A – parter – RTG-6 – pomieszczenie badań – angiografia (107).         

35. Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii.         

36. Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii (dawniej naczyniowa).         

37. Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii (dziecięca).         

38. 
Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie 

techniczne – układ 1.         

39. 
Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie 

techniczne – układ 2.         

40. 
Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie obsługi - 

sterownia.         

41. 
Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie obsługi – 

opisy.         

42. Diagnostyka A – parter – radiologia - zaplecze pracowni cyfrowych – układ 1.         

43. Diagnostyka A – parter – radiologia - zaplecze pracowni cyfrowych – układ 2.         

44. Diagnostyka A – parter – radiologia – gabinet kierownika Zakładu Radiologii.         

45. Diagnostyka A – parter – radiologia - opisownia         

46. Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Siemens - sterownia.         

47. Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Siemens – pomieszczenie techniczne.         

48. Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Philips - sterownia.         

49. Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Philips – pomieszczenie techniczne.         

50. Diagnostyka A – II piętro – pracownia informatyki – układ 1.         

51. Diagnostyka A – II piętro – pracownia informatyki – układ 2.         

52. Diagnostyka A - II piętro - pracownia informatyki - pokój informatyków         

53. Diagnostyka A – II piętro – apteka – pracownia żywienia pozajelitowego.         

54. Diagnostyka A – II piętro –  transplantologia – pomieszczenie z lekami.         

55. Diagnostyka A – II piętro – transplantologia – gabinet lekarski.         

56. Diagnostyka A – II piętro – transplantologia – gabinet lekarski.         

57. Diagnostyka A – II piętro – transplantologia – gabinet lekarski.         

58. Diagnostyka A – II piętro – transplantologia – sekretariat.         
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Klimakonw

ektor 

Klimatyzator 
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Klimatyzator 
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59. Diagnostyka B – III piętro – rejestracja Zakładu Mikrobiologii (3019). 

  
  

60. Diagnostyka B – III piętro – pracownia Zakładu Mikrobiologii (3004). 

  
  

61. Diagnostyka B – III piętro – pracownia Zakładu Mikrobiologii (3015).         

62. Diagnostyka B – III piętro – pracownia Zakładu Mikrobiologii (3012).         

63. Diagnostyka D – piwnica – pracownia snu.         

64. Diagnostyka D – parter – krwiodawstwo – pomieszczenie lodówek (63).         

65. Przychodnie – parter – ortopedia – układ 1 (p.11).         

66. Przychodnie – parter – ortopedia – układ 2 (p.12).         

67. Przychodnie – parter - pracownia osteoporozy (centrala klimatyzacyjna z układem chłodniczym – p.10).         

68. Przychodnie – I piętro – kardiologia (116).         

69. Przychodnie – I piętro – kardiologia (119).         

70. Przychodnie – I piętro – kardiologia (120).         

71. Przychodnie – I piętro – dawna medycyna nuklearna – pokój 111         

72. Przychodnie – I piętro – dawna medycyna nuklearna – pokój 111         

73. Przychodnie – IV piętro – gabinet zabiegowy ESWL urologii (rozbijanie kamieni – p.419).         

74. Rehabilitacja – gabinet lekarski  - pokój 28.         

75. Wieżowiec – piwnica – post morte (p.012).         

76. Wieżowiec – parter – pomieszczenie w zabudowie hollu (chyba chirurgia dziecięca) – p.44.         

77. Wieżowiec – parter – pielęgniarka koordynująca (p.47).         

78. Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 25         

79. Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 26         

80. Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 27         

81. Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 30 (28)         

82. Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 2         

83. Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 12         

84. Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 14         

85. Wieżowiec – II piętro - kardiochirurgia – UPS.         

86. Wieżowiec – II piętro. – kardiochirurgia (p.229).         

87. Wieżowiec (część wydzielona z przychodni – II piętro – kardiochirurgia – pokój 251         

88. Wieżowiec (część wydzielona z przychodni – II piętro – kardiochirurgia – pokój 252         
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89. Wieżowiec – IV piętro – świetlica dla dzieci (p.405). 

  
  

90. Wieżowiec – IV piętro – pokój 423 (urządzenia pod stropem w pokoju 426) 

  
  

91. Wieżowiec – V piętro – pokój 504 

  
  

92. Wieżowiec – V piętro – pokój 506 

  
  

93. Wieżowiec – V piętro – pokój 507 

  
  

94. Wieżowiec – V piętro – pokój 508 

  
  

95. Wieżowiec – V piętro – pokój 509 

  
  

96. Wieżowiec – V piętro – pokój 510 

  
  

97. Wieżowiec – V piętro – pokój 511 

  
  

98. Wieżowiec – V piętro – pokój 513 

  
  

99. Wieżowiec – VII piętro – sala 704.         

100. Wieżowiec – VII piętro – sala 705.         

101. Wieżowiec – VII piętro – sala 707.         

102. Wieżowiec – VII piętro – sala 708.         

103. Wieżowiec – VII piętro – sala 709.         

104. Wieżowiec – VII piętro – sala 710.         

105. Wieżowiec – VII piętro – sala 711.         

106. Wieżowiec – VII piętro – sala 712.         

107. Wieżowiec – VIII piętro – sala 804.         

108. Wieżowiec – VIII piętro – sala 806.         

109. Wieżowiec – VIII piętro – sala 807.         

110. Wieżowiec – VIII piętro – sala 808.         

111. Wieżowiec – VIII piętro – sala 810.         

112. Wieżowiec – VIII piętro – sala 811.         

113. Patomorfologia – II piętro – pracownia p.29.         

114. Budynek H - serwerownia - I piętro – pom. nr 176         

115. Budynek H - serwerownia - I piętro – pom. nr 176         

116. Budynek H - tomograf - parter - sala badań p.45         

117. Budynek H - tomograf - parter - pokój opisów, sterownia, pom.techn. p.43, 44, 46         

118. Budynek H - rezonans - II piętro - pomieszczenie techniczne p.244         

119. Budynek H - Fujitsu - rezonans - II piętro - pomieszczenie techniczne p.244         

120. Wejście Główne - Pokój narad         

121. Wejście Główne - Pom. dystrybucji sieci         
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L.p. Lokalizacja klimatyzatora Data 
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ektor 

Klimatyzator 

j. zew. 

Klimatyzator 

j. wew. 

122. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - p. socjalny 1008 

  
  

123. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1017 

  
  

124. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1018 

  
  

125. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1019 

  
  

126. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1020 

  
  

127. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1022 

  
  

128. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1006 i 1007 

  
  

129. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1002 

  
  

130. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1021 

  
  

131. Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1028 

  
  

132. Budynek G - segment A piwnica - pom. nr 0.29 - serwerownia - klim. SKA3         

133. Budynek G - Łącznik piwnica - pom. nr 0.45 - Rozdzielnia elektryczna segment A - klim. SKA2         

134. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.3 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

135. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.4 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

136. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.5 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

137. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.6 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

138 Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.7 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

139. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.8 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

140. Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.23 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy         

141. Budynek G - Segment A parter - pom. nr 1.51 - Pokój monitoringu - klim. SKA5         

142. Budynek G - Łącznik piwnica - pom. nr 0.50 - Rozdzielnia elektryczna segment B - klim. SKB2         

143. Budynek G - Łącznik piwnica- pom. nr 0.55 - Rozdzielnia elektryczna segment C - klim. SKC2         

144. Budynek G - segment D piwnica - pom. nr 0.87 - Rozdzielnia elektryczna segment D - klim. SKD2         

145. Budynek G - segment D piwnica - pom. nr 0.67 - Serwerownia segment D - klim. SKD3         

146. Budynek G - segment D - I piętro - pom. nr 2.281 - komunikacja - klim. SKD dodatkowo         

147. Budynek G - segment D - I piętro - pom. nr 2.281 - komunikacja - klim. SKD dodatkowo         

148. Budynek audytoryjny - II piętro - Dział Zarządzania Zasoboami Ludzkimi - tylko jednostka wewnętrzna         

149. Budynek audytoryjny - II piętro - Dział Zarządzania Zasoboami Ludzkimi - tylko jednostka wewnętrzna         
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150. Budynek H - Klimakonwektor p.207 - woda lodowa 

  
  

151. Budynek H - Klimakonwektor p.208 - woda lodowa 

  
  

152. Budynek H - Klimakonwektor p.106 - woda lodowa 

  
  

153. Budynek H - Klimakonwektor p.107 - woda lodowa 

  
  

154. Budynek H - Klimakonwektor - parter - pokój wypoczynkowy p.36 - woda lodowa 

  
  

155. Budynek H - Klimakonwektor - parter - pokój opisów p.37 - woda lodowa 

  
  

156. Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa 

  
  

157. Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa 

  
  

158. Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa 

  
  

159. Budynek H - Klimakonwektor  - pom. techniczne p.176 - woda lodowa 

  
  

160. Budynek H - Klimatyzator sufitowy - pom. techniczne pom.141 - woda lodowa 

  
  

161. Budynek H - Klimatyzator sufitowy - sterownia pom.141a - woda lodowa 

  
  

 


